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ALS PROTOKOL O SKUSKACH &. 11099/2019

Ukazovatele: ktoré mbzu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody
Hodnoteny ukazovatel Metdda Typ |Jednotka Hodnota Limit

skusky

Mangan SPP INO-MV-09 AAS F A e/l <16.00 max. 50.0)
Zelezo SPP INO-MV-09 AAS F A meg/l 0.032 max. 0.2

._Elektrolytické. vodivost STN EN 27888 A mS/m 15.7 max. 125
Absorbancia STN 75 7360 A - <0.010 max. 0,08
Amonne 1dny STN ISO 7150-1 A me/] <0,050 max. 0.5
CHSK Mn STN EN ISO 8467 A mg/l 0.514 max. 3.0
Chut SPP INO-MV-25 A - rijatelnd pre spotrebitela | -
Pach SPP INO-MV-25 A L bez zépachu -
Zakal STN EN ISO 7027-1 A FNU 1.6 max. 3
Farba STN EN ISO 7887 N mg/1 <2,0 max. 20
Skupina znakov : Merania na mieste
Hodnoteny ukazovatel’ Metoda Typ Jednotka Hodnota Limit

skusky

Teplota SPP INO-MV-24 A °C 10.8 §-12
pH §PP INO-MV-24 A - 7.1 6.5-9.5
Volny chlér SPP INO-MV-24 A me/1 0.14 max. 0.3

Pouité skratky ©  AAS - atémova absorp&na spektroskopia, STN - Slovenska technickd norma,
$PP, SOP - §tandardny pracovny postup, KTJ - koléniu tvoriace jednotky, SM - smernica

SL - skaobné laboratérium, FNU-formazin nefelometricka jednotka, SA- subdodavka akreditovana

Odchylky od skuobnych metéd: nie st
Tento protokol mdZe byt reprodukovany inak ako cely len s pisomnym stihlasom skugobného laboratéria.
Vysledky skugok sa tykajti iba predmetu ski3ky a nenahradzaju rozhodnutia organov Stdtného odborného dozoru.
Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditécie laboratérii.

Vzorkovanie je akreditovana &innost’.

Upozornenie na silad / nesilad:
Vy3etrovana vzorka v hodnotenych ukazovatePoch je v sulade s limitnymi hodnotami uvedenymi
vo Vyhlaske MZ SR ¢&. 247 z 9. oktébra 2017 v zneni neskorSich predpisov.

Vyhotovil a za spravnost’ zodpoveda:

Renata Breznyakova

Schvalil :
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Ing. Lubo§ Frario

riaditel’ skiiobného laboratéria



ALS SK,
Skusobné laboratérium
Kirejevska 1678

979 01 RIMAVSKA SOBOTA
tel: +421475811617

e-mail: marketing.rs@alsglobal.com
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Reg. No. 051/8-104

A/N - akreditovana skufka/neakreditovana skiska

PROTOKOL O SKUSKACH & 11099/2019

ivIADATEIJ :
1CO Ziadatela: 00320293

Miesto a &as odberu : Obec StoZok, obecny Urad, kuchynka, umyvaci drez, studeny vodovodny kohitik,
28.6.2019,

Zdroj vody :
Vzorka

obecny zdroj

Obec Stozok, 962 12 Detva

10:20-10:30

Pocet vytlatkov : 3

Podet stran :

2

Strana & 1/2

: pitnd voda, bodova vzorka, odber vykonal pracovnik SL: Telek podla SM-57-03 za pritomnosti Ziadatel'a

rozsah vySetrenia podl'a poZiadavky Ziadatel'a, protokol o odbere vzorky je prilohou tohto protokolu

Datum prevzatia skdsobnej vzorky do laboratéria:  28.6.2019
Détum vykonania skii§ok a vystavenia protokolu: 28.6.2019 - 8.7.2019
Nélez plati len pre doru€ent vzorku.
Skupina znakov : Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Hodnoteny ukazovatel’ Metoda Typ Jednotka Hodnota Limit
skisSky
Koliformné baktérie STN EN ISQ 9308-1:2015 A KTJ/100ml 0 max. 0
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1:2015 A KTJ/100ml 0 max. 0
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 A KTJ/100ml 0 max. 0
Clostridium perfringens SPP MB-MV-03 A KTJ/100ml 0 max, 0
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222 A KTJ/ml 41 max, 200
mikroorganizmy pri 22 °C
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222 A KTJ/ml 20 max. 50
mikroorganizmy pri 36 °C
Zivé organizmy STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
Mrtve organizmy STN 75 7711 A jedince/ml 12 max. 30
Zelezité a manganové baktérie [STN 75 7711 A pzp v % 0 max. 10
Abioseston STN 75 7712 A pzp v % 3 max. 10
Mikromycéty STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
Vldknité baktérie STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
Ukazovatele: Fyzikalne a chemické - anorganické
Hodnoteny ukazovatel’ Metoda Typ | Jednotka Hodnota Limit
skaSky
Dusi¢nany STN ISO 7890-3 A mg/] 4.0 max. 50
Dusitany STN EN 26777 A mg/l <0,0400 max. 0,5
Ukazovatele:vySetrované pri dezinfekeii a chemickej iprave pitnej vody
Hodnoteny ukazovatel’ Metéda Typ Jednotka Hodnota Limit
skisky
Bromiénany CZ SOP D06 02 098 SA ug/l <3.0 max. 10
Chloritany CZ SOP D06 02 098 SA mg/] <0,0050 max. 0.2
Chloreénany CZ SOP D06 02 098 SA mg/1 0,0979 max. 0,2




