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Protokol o skuske

- RM1902115 Stranka 1z5

atorit ALS SK, s.r.o. Kiient . Obec Stozok
Zakaznicky servis Kontakt - Obec Stozok

a Kirejevska 1678 Adresa . StoZok 47
979 01 Rimavska Sobota 962 12 Detva
Slovenska republika Slovenska republika
marketing.rs@alsglobal.com E-mail —

lefon +421475811617 Telefon 455455520

— Datum prijatia - 9.12.2019
- Datum vystavenia 17.12.2019
—- Pocet prijatych vzoriek 1
Julius Telek Potet analyzovanych 1

Obec StoZzok, Obecny drad

vzoriek
Datum vykonania ski$ok

9.12.2019 - 16.12.2019

Poznamky

Tento protokol nahradzuje akékolvek predchadzajice protokoly

rovnakého éisla.

Vysledky sa vztahujd na vzorky

dodané do laboratoria. V3etky stranky dokumentu boli skontrolované a schvélené k vydaniu.

Pokial zakaznik neuvedie datum a cas odberu vzoriek, laboratérium uvedie ako datum odberu datum prijatia vzorky do
laboratéria a je uvedeny v zatvorke. Pokial je Cas vzorkovania uvedeny 0:00 znamena to, Ze zékaznik uviedol iba datum
a neuviedol €as vzorkovania.

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat inak ako cely.

Laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skG3ok sa tykajd len vzoriek, ktoré s uvedené na tomto protokole a nenahradzajd iné
dokumenty.

Laboratdrium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratérii. -

Vzorkovanie je akreditovana ¢innost.

Odber vykonany podfa SM-57-03 za pritomnosti Ziadatela, rozsah vy3Setrenia podfa poZiadaviek Ziadatela, protokol o odbere vzorky je
prilohou tohto protokolu.

Hodnotené ukazovatele Pach a chuf su akreditované skasky.

Right Salutions « Right Partner www.alsglobal.sk



Datum vystavenia 0 17.12.2019

Stranka :2z5 ’
Zakazka RM1902115

Klient - Obec StoZok n L S
Vysledok

Vyhiaska MZ SR ¢&. 247/2017 - Pitné vody - priloha 1 - Hromadny zdroj minimalny

Matrica: PITNA VODA

Parameter

Mikrobiologické parametre.

Abioseston
CIostriliu-m perfringens
Enterokoky
Escherichia coli

Fe+Mn baktérie

Koliformné baktérie

Kultivovatelné mikroorganizmy pri
22°C

Kultivovatelné mikroorganizmy pri
36°C

Mikromycéty

Mftve organizmy
Vlaknité baktérie

2Zivé organizmy

Merania na mieste

Chlér vofny
pH
Teplota

Anorganické parametre
Absorbancia

Ammoné iony
CHSK Mn
Dusi€nany
Dusitany

Farba

Celkové kavy SiekResal OOy
Fe

Fyzikalne parametre

Vodivost'

Zakal

Right Solutions « Right Partner

Déatum odberu/¢as odberu

Nézov vzorky

Cislo vzorky

Metdda

W-ABIOS

W-CLOST100

W-ENTCO100 |

W-EC100

W-FEMNB

W-COLIF100

W-CULT22

W-CULT36

W-BIOS

W-BIOS|

W-FILBAC

W-BIOS

W-CLT-SPC

W-PHT-PCT|

W-TEMPT

W-ABS-SPC

W-NH4-SPC

W-CODMN-TIT

W-NO3-SPC

W-NO2-SPC|

W-COL-SPC

W-FE-F

W-MN-F

W-CON-PCT

W-TUR-COL

pitna voda, bodova vzorka,

kuchynka, umyvaci drez, studeny
vodovodny kohutik, zdroj vody:

LOR

0.02

6.5

0.50

0.010

0.05

0.100

2.10

0.040

2.0

0.025

16

0.2

0.710

Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody -

Hromadny zdroj minimalny

vlastny
RM1902115001
2019-12-09 07:50
Vysledok Kontroln} limit Jednotka Hodnotenie Typ skasky
1
5 <10 PZP v % Vyhovuje A
0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
o] <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
o] <10 PZP v % Vyhovuje A
0 <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
85 <200 KTJ/mi Vyhovuje A
29 <50 KTJ/ml Vyhovuje A
0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
20 <30 jedince/ml Vyhovuje A
0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
0.06 <0.3 mg/l Vyhovuje A
71 6.5-9.5 - Vyhovuje A
10.8 8-12 °C Vyhovuje A
e
0.038 <0.08 - Vyhovuje A
<0.05 <0.5 mg/l Vyhovuje A
0.805 <3 mg/l Vyhovuje A
4.32 <50 mg/l Vyhovuje A
<0.040 <0.5 mg/l Vyhovuje A
134 <20 mg/l Vyhovuje N
0.097 <0.2 mg/l Vyhovuje A
<16 <50 Mg/l Vyhovuje A
13.9 <125 mS/m Vyhovuje A
1.36 <5 FNQ Vyhovuje A

www.alsglobal.sk



Datum vystavenia 17.12.2019

Stranka 3z5
Zakazka RM1902115
Klient Obec StoZok
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody - priloha 1 - Hromadny zdroj minimalny

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky pitna voda, bodova vzorka, Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 - Pitné vody -
kuchynka, umyvaci drez, studeny Hromadny zdroj minimalny
vodovodny kohitik, zdroj vody:
viastny
Cislo vzorky RM1902115001
Datum odberu/Eas odberu| 2019-12-09 07:50
Parameter Metéda| LOR Vysledok Kontroiny limit Jednotka Hodnotenie Typ skusky
Anorganické parametre oy :
Bromiénany W-OXY-ICL 3 <3.0 <10 yafl Vyhovuje SA
Chloreénany W-0OXY-ICL|  0.008 - <0.0080 <0.2 mg/l Vyhovuje SA -
Chloritany W-OXY-ICL|  0.005 <0.0050 <0.2 mg/l Vyhovuje SA

Popisné vysledky
Matrica: PITNA VODA

. Metéda: Parameter Typ skausky  Cislo vzorky Nézov vzorky Vysledok
{ : Datum odberu/tas odberu
Senzorické parametre - FOoug
W-ODTA-SEN: Pach A RM1902115-001  pitna voda, bodova bez zapachu
vzorka, kuchynka,
umyvaci drez, studeny
vodovodny kohitik,
zdroj vody: viastny
. L 9.12.2019 07:50
W-ODTA-SEN: Chut A RM1902115-001  pitnd voda, bodové prijatelna pre spotrebitefa
vzorka, kuchynka,
umyvaci drez, studeny
vodovodny kohtitik,
zdroj vody: vlastny
9.12.2019 07:50

Right Solutions » Right Partner www.alsglobal.sk



Datum vystavenia
Stranka

Zakazka

Klient

17.12.2019

4z5 +
RM1902115

Obec Stozok
ALS

Prehlad skusobnych metéd

W-ABIOS
W-ABS-SPC
W-BIOS
W-CLOST100
W-CLT-SPC
W-CODMN-TIT
W-COLIF100

W-COL-SPC
W-CON-PCT
W-CULTZ22

W-CULT36

W-EC100

W-ENTCO100

W-FE-F
W-FEMNB
W-FILBAC
W-MN-F
W-NH4-SPC
W-NO2-SPC
W-NO3-SPC
W-ODTA-SEN
W-OXY-ICL

W-PHT-PCT
W-TEMPT
W-TUR-COL

Vysvetlivky:

Analytické metddy

Popis metédy o e

STN 75 7712 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie abiosesténu; 2.1.8

STN 75 7360 (SPP INO-MV-34) Stanovenie absorbancie; 2.2.25

STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu; 2.1.9

$PP MB-MV-03 Stanovenie spérov redukujicich siricitany a Clostridium perfring. vo vodach; 2.1.3

SPP INO-MV-11 Stanovenie volného, celkového a viazaného chléru, pH; 2.2.30

STN EN ISO 8467 (8PP INO-MV-04) Stanovenie chemicke] spotreby kyslika manganistanom (ISO 8467:1993); 2.2.8

STN EN 1SO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metoda membranovej
filtracie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentraciou sprievodnej bakteridinej mikrofiory (1ISO 9308-1: 2014); 2.1.14

STN EN ISO 7887 Skasanie a stanovenie farby (ISO 7887: 2011) T

STN EN 27888 (SPP INO-MV-02) Stanovenie elektrolytickej vodivosti vo vodach; 2.2.7

STN EN ISO 6222(SPP MB-MV-06) Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov. Pogitanie kolonii po ockovani do
kultivagného Zivného agarového média (ISO 6222: 1999); 2.1.6

STN EN ISO 6222 (SPP MB-MV-05) Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov. Pogitanie kolénii po okovani do
kultivagného Zivného agaroveho média (ISO 6222: 1999); 2.1.5 ‘

STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metdda membranovej
filtracie na stanovenie vo vodéch s nizkou kencentraciou sprievodnej bakterialnej mikroflory (ISO 9308-1: 2014); 2.1.14

STN EN iSO 7893-2 (SPP MB-MV-02) Stanovenie é&revnych enterokokov. Cast 2: Metéda membranovej filtracie (ISO 7899-2:
2000); 2.1.2

SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metddou Atémova absorpéna spektrometria; 2.2.1

STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu; 2.1.10

STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosestonu; 2.1.9

8PP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vadach metédou Atémova absorpéna spektrometria; 2.2.1

STN ISO 7150-1 (8PP INO-MV-07) Stanovenie NH4+ a N-NH4 vo vodach; 2.2.9

STN EN 26777 (SPP INO-MV-06) Stanovenie NO2- a N-NO2 vo vodéch; 2.2.11

SPP INO-MV-05 Stanovenie NO3- a N-NO3 vo vodach; 2.2.10

SPP INO-MV-25 Stanovenie pachu a chuti vo vodach; 5.2.7

CZ_SOP_D06_02_098 - Stanovenie rozpustenych bromiénanov, chloreénanov a chloritanov metédou idénovej kvapalinovej
chromatografie a stanovenie suétu chloreénanov a chloritanov vypoétom z nameranych hodndt (na zaklade CSN EN 1SO
15061, CSN EN ISO 10304-4) [Subdodévka]

8PP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, 02 a teploty ; 2.2.30

$PP INO-MV-24 Postup merania pH, EK , ORP, 02 a téploty ;2.2.30

$PP INO-MV-26 Stanovenie zékalu vo vodach; 2.2.15

LOR = Limit reportovania reprezentuje $tandardné LOQ pre pristusné parametre kazdej metody. LOR méZe byt ovplyvnené pripadnym
dalSim riedenim kvoli matrix efektu, alebo obmedzenym mnoZstvom vzorky.

€SN = Ceska $tatna norma

STN = Slovenska technicka norma

SL = Skusobné laboratérium

SM = Smernica

SPP, SOP = Standardny pracovny postup
A = akreditovana

N = neakreditovana

SA = subdodavka akreditovana

KTJ = koloniu tvoriace jednotky
FNU = Formazin nefelometricka jednotka

Right Solutions * Right Partner www.alsglobal.sk



-

Datum vystavenia 17.12.2019
-

Stranka 5z5
Zakazka - RM1902115
Klient - Obec Stozok

Upozornenie na siilad / nesadlad

RM1902115-001
VySetrovana vzorka v hodnotenych ukazovatefoch je v sdlade s limitnymi hodnotami uvedenymi vo Vyhiaske MZ SR &. 247 z 9. oktébra
2017 v zneni neskorSich predpisov.

Za spravnost zodpoveds

Schvalil: Lubo$ Frafo
riaditel skusobného laboratéria

akreditované
skiisobné Iabovatéﬂu“‘

‘9 %Ab o\ Qé\
VSKA

*k¥k
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