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ZIADATEL :
ICO ziadatela :

Obec Stozok, 962 12 Detva
00320293

Miesto a &as odberu ; Obec StoZok, obecny drad, kuchynka, umyvaci drez, studeny vodovodny kohutik, 8.10.2018,
11:10-11:20
Zdroj vody :verejny vodovod
Vzorka : pitna voda, bodova vzorka, odber vykonal pracovnik SL: Telek podfa SM-57-03 za pritomnosti Ziadatel’a
rozsah vySetrenia podl’a poZiadavky Ziadatel'a, protokol o odbere vzorky je prilohou tohto protokolu

Datum prevzatia skii§obnej vzorky do laboratéria:  8.10.2018
Datum vykonania skia$ok a vystavenia protokolu: 8.10.2018 - 16.10.2018
Nalez plati len pre doruentt vzorku.
Skupina znakov : Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Hodnoteny ukazovatel Metéda Typ Jednotka Hodnota Limit
skisky
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1:2015 A KTJ/100ml 0 max. 0
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1:2015 A KTJ/100ml 0 max. (
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 A KTJ/100m] 0 max. 0
Clostridium perfrincens $PP MB-MV-03 A KTJ/100ml 0 max. 0
Kultivovatelné STN EN ISO 6222 A KTI/ml 18 max. 200
mikroorganizmy pri 22 °C
Kultivovatelné STN EN ISO 6222 A KTI/ml 4 max. 50
mikroorganizmy pri 36 °C
Zivé organizmy STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
Mrtve organizmy STN 75 7711 A jedince/ml 14 max. 30
Zelezité a manganové baktérie |STN 75 7711 A pzp v % 0 max. 10
Abiosestén STN 75 7712 A pZp v % 3 max. 10
Mikromvcéty STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
V1aknité baktérie STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
Ukazovatele: Fyzikilne a chemické - anorganické
Hodnoteny ukazovatel Metoda Typ Jednotka Hodnota Limit
skusky
Dusi¢nany STN ISO 7890-3 A mg/l 4.0 max. 50
Dusitany STN EN 26777 A mg/l <0,0400 max. 0,5
Ukazovatele;vvSetrované pri dezinfekcii a chemickej iprave pitnej vody
Hodnoteny nkazovatel’ Metéda Typ Jednotka Hodnota Limit
skasky
Bromi¢nany CZ SOP D06 02 098 SA ug/l <3.0 max. 10
Chloritany CZ SQOP D06 02 098 SA mg/l <0.0050 max. 0.2
Chloreénany CZ_SOP_D06_02_098 SA mg/1 0,0901 max. 0,2
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Ukazovatele: ktoré mdzu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody
Hodnoteny ukazovatel’ Metéda Typ Jednotka) Hodnota Limit
skusky
Mangén SPP INO-MV-09 AAS F A pel <16,00 max. 50,0
Zelezo SPP INO-MV-09 AAS F A me/] <0,025 max. 0.2
Elektrolyticka vodivost STN EN 27888 A mS/m 16.6 max. 125
Absorbancia STN 75 7360 A - <0.010 max. 0,08
Amonne i6ny STN ISO 7150-1 A mg/l <0,050 max. 0.5
CHSK Mn STN EN ISO 8467 A mg/l 1,24 max. 3.0
Chut STN EN 1622 N - rijatel'nd pre spotrebitel’a -
Pach STN EN 1622 N - bez zapachu -
Zakal STN EN ISO 7027-1 A FNU <0.71 max. 5
Farba STN EN ISO 7887 N mg/1 <2,0 max. 20
Skupina znakov : Merania na mieste
Hodnoteny ukazovatel® Metoda Typ Jednotka Hodnota Limit
skiasky

Teplota SPP INO-MV-24 A °C 10.9 8§-12
pH SPP INO-MV-24 A - 7.6 6.5-9.5
Volny chlér SPP INO-MV-24 A mg/] 0.21 max. 0,3

Pouzité skratky :

AAS - atémov4 absorp&na spektroskopia, STN - Slovenska technickd norma,

&PP, SOP - $tandardny pracovny postup, KTJ - koléniu tvoriace jednotky, SM - smernica

SL - skiigobné laboratérium, FNU-formazin nefelometrické jednotka, SA- subdodavka akreditovana

Odchylky od skasobnych metod: nie st
Tento protokol mdZe byt reprodukovany inak ako cely len s pisomnym sthlasom sko¥obného laboratéria.
Vysledky skugok sa tykajii iba predmetu skusky a nenahradzaji rozhodnutia organov 3tatného odborného dozoru.
Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratérii.

Vzorkovanie je akreditovan ¢innost.

Upozornenie na siilad / nesilad:
Vygetrovana vzorka v hodnotenych ukazovatel'och je v sulade s limitngmi hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZ SR
&. 247 z 9. oktobra 2017 v zneni neskorich predpisov.

Vyhotovil a za spravnost’ zodpoveda:

Stefania Kovacovad

Schvalil :

Ing. Kamila FekiaCova
manaZér kvality



