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Protokol o sktiske

Zakazka : RM2106760
Laborat6rium - ALS 8K, s.r.o.
Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa . Kirejevska 1678
979 01 Rimavska Sobota
Slovenska republika
E-mail marketing.rs@alsglobal.com
Telefon - +421475811617
Projekt —
Cislo objednavky —
Cislo preberacieho —
protokolu N
Vzorkar . Judlius Telek
Miesto adberu : Obec StoZok

Cislo ponuky

Stranka

Klient
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefén

Déatum prijatia
Datum vystavenia
Pocet prijatych vzoriek

Podet analyzovanych
vzoriek
Datum vykonania skisok

- RM20200STOZ-SK0001 (SK-EN-20-127)

1z7

- Obec StoZok
. Obec StoZok

Stozok 47
962 12 Detva
Slovenska republika

: 456455520

- 14.7.2021
- 26.7.2021
1

1

1 15.7.2021 - 23.7.2021

Pozndamky

Vysledky sa vztahuji na vzorky dodané do laboratoria. Vsetky stranky dokumentu boli skontrolované a schvalené k

vydaniu.

Pokial zékaznik neuvedie datum a &as odberu vzoriek, laboratérium uvedie ako datum odberu dstum prijatia vzorky do

laboratéria
datum a neuviedol as vzorkovania.

Bez pisomného stihlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat' inak ako cely.
Laboratérium prehlasuje, Ze vysledky sk(3ok sa tykaji len vzoriek, ktoré s uvedené na tomto protokole a nenahradzaji iné

dokumenty.

a je uvedeny v zatvorke. Pokial je &as vzorkovania uvedeny 00:00 znamena to, Ze zakaznik uviedol iba

Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratérii.

Vzorkovanie je akreditovana &innost.

Odber vykonany podla SM-57-03 za pritomnosti Ziadatela, rozsah vySetrenia podfa poZiadaviek Ziadatela, protokol o odbere vzorky je

prilohou tohto protokolu.

Vysledok

Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 - Pitné vody - priloha 1 - Hromadny zdroj

Matrica: PITNA VODA Nézov vzorky

Gislo vzorky|
Déatum odberu/cas odberu|
Parameter T R - Metédail
Mikrobiologické parametre
Abioseston W-ABIOS
Clostl-'idium perfringens W-CLOST100.
Enterokoky W-ENTCO100
Escherichia coli R W-EC100]
Fe+Mn baktérie -  W-FEMNB|
Koliformné baktérie W-COLIF100,
Kultivovatelné mikroorg;ni_zmy pri R  wcuLT22

22°C

Right Solutions < Right Partner

Pitna voda, bodova vzorka,

Vyhladka MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody -

obecny tirad, kuchynka, Hromadny zdroj
umyvaci drez, studeny
vodovodny kohiitik
RM2106760001
2021-07-14 14:10
LoQ Vysledok Kontrolny fimit Jednotka Hodnotenie TS

i
- 3 <10 PZP v % Vyhovuje A
. 0o <0 KTJ/100mi Vyhovuje A
- 0 <0 KTJ/100mt Vyhovuje A
- 1] <0 KTJ/100ml Vyhovuje A
- 0 <10 PZP v % Vyhovuje A
E 0 <0 KTJ/100m! Vyhovuje A
- 38 <200  KTJml Vyhovuje A

www.alsglobal.sk



Datum vystavenia 1 26.7.2021

Stranka 1227

Zakazka RM2106760

Klient . Obec StoZok A L s
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody - priloha 1 - Hromadny zdroj

Matrica: PITNA VODA Nézov vzorky

Pitna voda, bodova vzorka,

Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody -

obecny Urad, kuchynka, Hromadny zdroj
umyvaci drez, studeny
vodovodny kohtik
Cisto vzorky RM2106760001
Détum odberu/Gas odberu 2021-07-14 14:10

. Parameter Metoda LoQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie 78
Kultivovatefné mikroorganizmy pri W-CULT36 S 8 <50 KTJ/ml Vyhovuje A
36°C . _

Mikromycéty W-BIOS - 0 <0 jedince/ml Vyhovuje A
Mftve organizmy W-BIOS - 10 <30 jedince/ml Vyhovuje A
VIaknité baktérie W-FILBAC| - 0 <0  jedince/ml Vyhovuje A
Zivé organizmy W-BIOS | - 0 <0 jedince/ml Vyhovuje A

Merania na mieste .

Chlér vofny W-CLT-SPC 0.10 0.18 <0.3 mg/l Vyhovuje A
pH W-PHT-PCT 20 7.2 65-95 - Vyhovuje A
Teplota W-TEMPT  0.50 116 ' °C ' - A
e T T -

Absorbancia W-ABS-SPC 0.010 0.016 <0.08 - Vyhovuje A
Aménne iény W-NH4-SPC 0.06 <0.06 <0.5 mg/l Vyhovuje A
B W-B-SPC|  0.080 0.190 <1 mg! Vyhovuje N
Chioridy W-CL-IC  0.07 2.10 <250 mg/l Vyhovuje SA
CHSK Mn W—CODMN-TIT. 0.100 0.418 <3 mg/l Vyhovuje A
Dusiénany ako NO3 W-NO3-ITP. 25 56 <50 mg/l Vyhovuje A
Dusitany W-NO2-SPC 0.040 <0.040 <0.5 mg/l Vyhovuje A
Farba W-COL-SPC ' 2.0 35 <20 mg/l Vyhovuje N
Fiuoridy W-FIC 02 <0.200 <15 mg/l Vyhovuje SA
Kyanidy celkové W-CN-SPC 3.0 <3.0 <50 . pgfl Vyhovuje N
Sirany ako S04 (2-) W-SO4—ICI 0.4 27.3 <250 mg/l Vyhovuje SA
Tvrdost W-HARD-TIT  0.02 0.64 1.1-55 mmolA Nevyhovuje A
Benzén W-VOCGMS02 0.2 <0.20 <1 g/ Vyhovuje SA
Celkové kévy [ Hlavné katiény s

Ag W-AG-ETA 1.07 <1.07 <50 ugh Vyhovuje A
As W-AS-ETA- 3.0 <3.0 <10 ug/l Vyhovuje A
Ca W-CA-F . 0.19 239 >30 . mg/l Nevyhovuje A
cd W-CD-ETA  0.46 <046 <5 pg/l Vyhovuje A
cr W-CR-ETA 42 <42 <50 ug/l Vyhovuje A
Cu W-CU-ETA  0.0125 <0.0125 <2 mg/l Vyhovuje A
Fe W-FE-F 0.025 0.054 <0.2 mg/l Vyhovuje A
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Détum vystavenia 26.7.2021

Stranka 3z7
Zakazka - RM2106760
Klient Obec StoZok
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody - priloha 1 - Hromadny zdroj

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky Pitna voda, bodova vzorka, Vyhlédka MZ SR ¢. 247/2017 - Pitné vody -
obecny arad, kuchynka, Hromadny zdroj
umyvaci drez, studeny
[ vodovodny kohutik
Cislo vzorky RM2106760001
Datum odberu/¢as odberu 2021-07-14 14:10

Parameter Metoda LoQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie 78
Hg W-HG-AMA 0.10 <0.10 <1 g/t Vyhovuje A

Mg R W-MGF 039 3.60 10-125 mg/! Newyhovuje A

Mn W-MNF 15 <15 ' <50 ' Hgl Vyhovuje A

Na o W-NA-F- [ 0.5 [ 6.7 . <200 I mg/l Vyhovuje A

Ni ~ W-NM-ETA| 37 <37 <20 Hg/ Vyhovuje A

Pb W-PB-ETA 2 <2 ' <10 ug/l Vyhovuje A

Sb W-SB-ETA 3.0 <3.0 <5 ug/t Vyhovuje A

Se W-SE-ETA| 1.0 <1.0 <10 ' pg/ Vyhovuje N

Vodivost W-CON-PCT 0.2 16.5 <125 mS/m Vyhovuje A

Zakal - W-TUR-COL|  0.71 0.71 <5 FNU " Vyhowuje A

halogénoctové kyseliny K = '_ - _1 _Saipy

Dibrémoctova kyselina W-HAALMSO01 05 <0.50 - pg/l - SA
Kyselina dichléractova o W-HAALMSO1, 0.5 1.03 ' ' Hgh = SA
Kyselina trichloroctova W-HAALMSO1 05 1.78 ' ug/l ' - SA
.Monobrémoctova' kyselina o W-I—?AALMSM' 1 - <1.0 —- [Veli] - SA
Monochléroctova kyselina W-HAALMS_O1 [ 1 [ <1.0 . - - ug/l - SA
'Suma 5 halooctovych kyselin W-HAALMSO01| 1 37 | <60 ' pgh Vyhovuje SA

Halogenované prchaveé organické zluéeniny

1,2-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 — pg/l - SA
1,2-dichléretin W-VOCGMS02] 075 <0.750 <3 ' ug/! Vyhovuje SA
1,3-dichlérbenzén W-VOCGMS02| 0.1 <0.10 ng/l - SA
1,4-dichlérbenzén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 - ug/! - SA
Brémdichlérmetan - WVOCGMSOZ I 0.0001 0.00145 e mg/l -- SA
Brémoform W-VOCGMS02  0.0002 <0.00020 — ' mg/l - SA
Chiérbenzén - W-VOCGMS02] 01 <0.10 <10 ' ug/l Vyhovuje SA
Chloroform - W-VOCGMS02|  0.0001 0.00190 ma/l = SA
Dibrémchlérmetan W-VOCGMS02| 0.0001 0.00066 — mgl = SA
Suma 3 dichlérbenzénov - W-VOCGMS02| 03  <0.30 <0.3 | ugh Vyhovuje SA
Suma 4 trihalometénoy W-VOCGMS02  0.0005 0.00401 <0.1 mgh Vyhovuje SA
Suma trichiéreténoy a WVOCGMS02 03 <0.30 s g Hg/ Vyhowje  SA

tetrachloreténov

Right Solutions + Right Partner www.alsglobal.sk



Datum vystavenia : 26.7.2021

Stranka 1 4z7

Zakazka - RM2106760

Klient . Obec StoZok n L S
Vysledok

Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 - Pitné vody - priloha 1 - Hromadny zdroj

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky Pitna voda, bodova vzorka, Vyhlagka MZ SR ¢. 247/2017 - Pitné vody -

obecny urad, kuchynka, Hromadny zdroj

umyvaci drez, studeny |

vodovodny kohutik
Cislo vzorky RM2106760001
Datum odberu/Gas odberu 2021-07-14 14:10

Parameter Metéda LOQ Vysledok Kontrolny limit Jednotka Hodnotenie 78
Tetrachléretén W-VOCGMS02 0.2 <0.20 - ugh - SA
Tetrachlérmetan W-VOCGMS02 0.1 <0.10  [—— g [ = SA
Trichléretén W-VOCGMS02 0.1 <0.10 ' [ pg ' - sA
Vinylchlorid W-VOCGMS02 01 <0.10 <05 ' pg/ " Vyhovuje SA

Organqch_lorqvé‘ Qgsticidy

Aldrin ~ W-OCPECDO1  0.005 <0.0050 <0.03 pgl ~ Vyhovuje SA
Dieldrin W-OCPECD04.  0.01 <0.010 <0.03 pg/  Vyhovuie  SA
Heptachlér W-OCPECDO1|  0.01 <0.010 <003 pg/  Vyhovule  SA
Heptachlérepoxid-cis W-OCPECDO1|  0.01 <0.010 <003  pgl  Vyhovye = SA
Heptachiérepoxid-trans W-OCPECDO1. 001 © <0.010 © <003 ugh " Vyhovuje  SA
Pesticidy | ‘__ C

Sicet stanovenych pesticidov (M4) W-PESSUMO1 0.1 <0.10 <0.1 g/l Vyhovuje SA

Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAHs)

Benzo(a)pyrén © W-PAHGMS03  0.005 <0.0050 <001 ug/ Vyhovuje SA
Benzo(bjfluorantén W-PAHGMS03 002 <0.020 ' ug - SA
Benzo(g,h,ijperylén W-PAHGMS03  0.02 <0.020 ' ' ug/l | - SA
Benzo(k)fluorantén W-PAHGMS03  0.02 <0020 ' Bl ' - SA
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén W-PAHGMS03  0.02 <0.020 ] weh -  sA
Suma 4 PAU W-PAHGMS03  0.08 <0.08 ' <0.1 ' pgh  Vyhowije  SA
Anrgacké parametre T _ob .

Bromiénany W-OXY-ICL 3 <3.0 <10 ug/l Vyhovuje SA
Chloreénany W-OXY-ICL  0.008 0.0321 [T <0z | mgl! Vyhovuje SA
Chloritany W-OXY-ICL  0.005 <0.0050 [P0 | mg! ~ Vyhavuje SA

Right Solutions + Right Partner www.alsglobal.sk
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Datum vystavenia : 26.7.2021
Stranka 527
Zakazka - RM2106760
Klient . Obec StoZok
Popisné vysledky
Matrica: PITNA VODA
Metéda: Parameter T8 Cislo vzorky Nézov vzorky Viysfedok
Détum odberu/Cas odberu
Senzorické parametre .
W-ODTA-SEN: Pach A RM2106760-001 | Pitna voda, bodova bez zapachu
vzorka, obecny trad,
kuchynka, umyvaci
drez, studeny
vodovodny kohatik
114.7.2021 14:10
W-ODTA-SEN: Chut A 'RM2106760-001 Pitn4 voda, bodova prijatelna pre spotrebitela

vzorka, obecny trad,
kuchynka, umyvaci
drez, studeny
vodovodny kohatik
14.7.2021 14:10

Prehl'ad skisobnych metod

Analytické metddy

W-ABIOS
W-ABS-SPC
W-AG-ETA
W-AS-ETA
W-BIOS
W-B-SPC
W-CA-F
W-CD-ETA
W-CL-IC

W-CLOST100
W-CLT-SPC
W-CN-SPC
W-CODMN-TIT
W-COLIF100

W-COL-SPC
W-CON-PCT
W-CR-ETA
W-CU-ETA
W-CULT22
W-CULT36
W-EC100
W-ENTCO100
W-FE-F

W-FEMNB
W-F-IC

W-FILBAC
W-HAALMSO01

Popis metody o

STN 75 7712 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie abiosesténu

STN 75 7360 (SPP INO-MV-34) Stanovenie absorbancie
SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metadou Atdmova absorpena spekirometria

| 8PP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atémova absorpéna spektrometria

STN 75 7711 (8PP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu
CSN IS0 9390 Stanovenie boritanov. Spektrofotometrické stanovenie s azomethinem-H

'$PP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metddou Atémova absorpéna spektrometria

SPP INO-MV-08 Stanovenie chemickych prvkov vo vodéch metédou Atomova absorpéna spektrometria

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN SO 10304-1) Stanovenie rozpustenych  fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov,
dusi¢nanov a siranov metédou i6novej kvapalinovej chromatografie a stanovenie dusitanového a dusinanového dusika a

| siranove; siry vypottom z nameranych hodndt vratane vypoétu celkovej mineralizacie. [Subdodavka]

SPP MB-MV-03 Stanovenie spérov redukujtcich siriitany a Clostridium perfring. vo vodach

'8PP INO-MV-11 Stanovenie volného, celkového a viazaného chléru, pH

STN ISO 6703-1 Stanovenie kyanidov. Cast 1: Stanoven»ie celkovych kyanidqv
STN EN ISO 8467 (3PP INO-MV-04) Stanovenie chemickej spotreby kyslika manganistanom (ISO 8467:1993)
STN EN ISO 9308-1:2015 (SPP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membranovej

filtracie na stanovenie vo vodach s nizkou koncentréciou sprievodnej bakteridlnej mikrofléry (ISO 9308-1: 2014); kultivacia

STN EN ISO 7887 Skusanie a stanovenie farby (ISO 7887: 2011)

STN EN 27888 (3PP INO-MV-02) Stanovenie elektrolytickej vodivosti vo vodach

SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metddou Atémovéa absorp&na spektrometria

‘PP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atémovéa absorpéna spektrometria

STN EN ISO 6222 (SPP MB-MV-06) Stanovenie kultivovatefnych  mikroorganizmov.
kultivaéného zivného agarového média (ISO 6222: 1999)
STN EN SO 6222 (5PP MB-MV-05) Stanovenie kultivovatefnych  mikroorganizmov.
kultivaéného Zivného agarového média (ISO 6222: 1999)
STN EN 1SO 9308-1:2015 (3PP MB-MV-04) Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metoda membranovej

Poéitanie kolénii po oékovani do

Poéitanie kolonii po o&kovani do

filtrécie na stanovenie vo vodéch s nzkou koncentréciou sprievodnej bakterialnej mikrofiéry (ISO 9308-1: 2014); kultivacia

STN EN I1SO 7899-2 (3PP MB-MV-02) Stanovenie érevnych enterokokov. Cast 2: Metéda membranovej filtracie (ISO 7899-2:
2000); kultivacia

8PP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atdmova absorpéna spektrometria

STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu

CZ_SOP_D06_02 068 (CSN EN I1SO 10304-1)  Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov,  bromidov, dusitanov,
dusiCnanov a siranov metddou iénovej kvapalinove] chromatografic a stanovenie dusitanového a dusiénanového dusika a
siranovej siry vypoétom z nameranych hodnét vratane vypoétu celkovej mineralizacie. [Subdodavka]

STN 75 7711 (SPP MB-MV-09) Biologicky rozbor. Stanovenie biosesténu

CZ_SOP_D06_03 182.A (DIN 38407-35) Stanovenie kyslych herbicidov, rezidui lickov a inych  polutantov  pomocou
kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a sumarny vypodet z nameranych hodndt kyslych herbicidov, rezidui liekov
a inych polutantov. [Subdodavka]

Right Solutions « Right Partner
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Datum vystavenia 26.7.2021
Stranka 6z7
Zakazka RM2106760
Klient Obec StoZok

Analytické metddy Popis metody | B

W-HARD-TIT STN SO 6059 (SPP INO-MV-12) Stanovenie sumy vapnika a horéika. Titraéna metoda s EDTA

W-HG-AMA SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atdmova absorpéna spektrometria

W-MG-F SPP INO-MV-08 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atdmova absorpéna spektrometria

W-MN-F SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metddou Atémova absorpéné spektrometria

W-NA-F $PP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atémova absorpéna spektrometria

W-NH4-SPC STN ISO 7150-1 (SPP INO-MV-07) Stanovenie NH4+ a N-NH4 vo vodach

W-NI-ETA 3PP INO-MV-08 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metddou Atémova absorpéna spektrometria

W-NO2-SPC STN EN 26777 (SPP INO-MV-06) Stanovenie NO2- a N-NOZ2 vo vodéach

W-NO3-ITP SPP INO-MV-41 Stanovenie dusiénanov vo vodach metédou Izotachoforézy

W-OCPECDO1 CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-3, vzorky pripravené podla CZ_SOP_D06_03_P01 kap.
9.1, CZ_SOP_D06_03_P02kap. 9.1) Stanovenie organochlérovych pesticidov a inych halogénovych zliéenin) metédou
plynovej chromatografie s detekciou ECD a vypodtom organochlérovych pesticidov a inych halogénovych zligenin z
nameranych hodnét. [Subdodavka]

W-ODTA-SEN SPP INO-MV-25 Stanovenie pachu a chuti vo vodach

W-OXY-ICL CZ_SOP_D06_02_098 - Stanovenie rozpustenych bromiénanov, chloreénanov a chloritanov metddou i6novej kvapalinovej
chromatografie a stanovenie sU&tu chlorednanov a chloritanov vypodtom z nameranych hodndt (na zaklade CSN EN I1SO
15061, CSN EN ISO 10304-4) [Subdodavka]

W-PAHGMS03 CZ _SOP_D06_03_161(US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, priprava vzoriek podla
CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.1) Stanovenie semiprchavych organickych latok) metddou plynovej chromatografie s MS
alebo MS/MS detekciou a vypodet sim semiprchaych organickych latok z nameranych hodnét. [Subdodavka)

W-PB-ETA SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metédou Atomova absorpéng spektrometria

W-PESSUMO01 Vypocet stctov pre chemické organické parametre metdd [Subdodavka]

W-PHT-PCT $PP INO-MV-24 Postup merania pH, EK , ORP, O2 a teploty

W-SB-ETA SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodéch metddou Atémova absorpéna spektrometria

W-SE-ETA SPP INO-MV-09 Stanovenie chemickych prvkov vo vodach metddou Atémova absorpéna spektrometria

W-S04-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1) Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, bromidov, dusitanov, dusiénanov
a siranov metodou ionovej kvapalinove] chromatografie a stanovenie dusitanového a dusiénanového dusika a siranovej
siry vypoétom z nameranych hodnét vratane vypoétu celkovej mineralizacie. [Subdodavkal

W-TEMPT SPP INO-MV-24 Postup merania pH, EK, ORP, 02 a teploty

W-TUR-COL SPP INO-MV-26 Stanovenie zékalu vo vodach

W-VOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 okrem kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004,
rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN I[ISO 15680) Stanovenie prchavych organickych zlGéenin metédou plynovej
chromatografie s detekciou plamefiove] ionizacie a hmotnostnou spektrometriou a vypocet suCtov prchavych organickych
zlicenin z nameranych hodnét. [Subdodavkal

Vysvetlivky: LOQ = Limit kvantifikacie pre prisluSné parametre kaZdej metody. LOQ mdzZe byt ovplyvnené pripadnym riedenim kvéli matricovému

efektu, alebo obmedzenym mnoZstvom vzorky.; NM = Neistota merania. NM nezahfia neistotu vzorkovania.; €SN = Ceska $tatna
norma; STN = Slovenska technicka norma; SL = SkiSobné laboratérium; SM = Smernica; $PP, SOP = Standardny pracovny postup; TS
= Typ skugky; A = akreditovana; N = neakreditovana; SA = Externe poskytovana sluzba - akreditovana; SN = Externe poskytovana
sluzba - neakreditovana; KTJ = koldniu tvoriace jednotky

Upozornenie na sulad / nesulad

RM2106760-001

Vysetrovana vzorka v hodnotenych ukazovatefoch nie je v stilade s odpori&anymi hodnotami uvedenymi vo Vyhlagke MZ SR €. 247 z 9.
oktdbra 2017 v zneni neskorsich predpisov v ukazovatefoch: Ca, Tvrdost a Mg.
Vzorkovanie je akreditovana Cinnost.
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www.alsglobal.sk
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Datum vystavenia : 26.7.2021
Stranka

727
Zakazka - RM2108760
Klient - Obec StoZok

Za sprdvnost zodpoveda

akreditovaneé

Schvalil: Lubo$ Frarfo
riaditef sk(iSobného laboratéria

kiisobné jaboratGrium

dedek
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